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Özet 

 
Bu çalışmada, Kilis ili şebeke sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri içme suyu kalitesi bakımından incelendi. Bu 

amaçla, 2009 Ağustos ve 2010 Şubat aylarında, kırk beş noktadan doksan su örneği alındı. Sonuç olarak, incelenen bütün örneklerin renk, 

pH, elektriksel iletkenlik, bulanıklık, sertlik, amonyum azotu, nitrit, demir, alüminyum ve arsenik bakımından standartlara (TSE, WHO, 
EC ve EPA) uygun olduğu belirlendi. Bütün su örneklerinde flor seviyelerinin standartların değerlerinin altında olduğu, birçok su 

örneğinde ise klor seviyelerinin bazı standartların değerlerinden yüksek olduğu, mangan seviyelerinin ise iki örnekte standartların 

değerlerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Doksan örnekten beş tanesinin mikrobiyolojik kirlilikten dolayı (yani koliform bakteri ve 
Escherichia coli bakımından) içmeye uygun olmadığı tespit edildi. Diğer numunelerin ise suyun tayin edilen fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin yanı sıra mikrobiyolik özellikleri bakımından da içmeye uygun olduğu belirlendi. Ayrıca, bazı örneklerde ise fazla 

klorlamadan kaynaklanan klor kokusunun olduğu tespit edildi. 

Anahtar kelimeler: Kilis, Şebeke suyu, İçme suyu, Fiziksel özellik, Kimyasal özellik ve Mikrobiyolojik özellik. 
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Abstract 

 

In this study, physical, chemical and microbiological analysis of the tap waters of Kilis province was investigated in terms of drinking 
water quality. For this purpose, in 2009 August and 2010 February, the ninety-water samples were taken from forty five points. In 

conclusion, all samples studied were determined to be appropriate to the standards (TSE, WHO, EC and EPA) in terms of color, pH, 

electrical conductivity, turbidity, hardness, ammonia nitrogen, nitrite, iron, aluminum and arsenic. It was seen that the levels of fluoride was 
below the limits of the standards in all water samples, and the levels of chlorine was over the limits of the standards in many water samples, 

and the levels of manganese was over the limits of the standards at two samples. It was determined that five from these examples were not 

suitable to drink due to microbiological pollution (i.e, in terms of coliform bacteria and Escherichia coli). It was determined that the other 
samples were also clean as a microbiological as well as the determined physical and chemical properties of water, and thus they were 

suitable to drinking. But, in some samples, the smell of chlorine was determined due to excessive chlorination. 

 

Keywords: Kilis, Tap water, Drinking water, Physical properties, and Chemical properties  
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GİRİŞ 
 

Su canlıların ve bitkilerin biyolojik yapısını oluşturan en 

önemli maddedir. Su yaşam için en zorunlu maddelerden 

birisidir. Çoğu tarihsel yerleşimler, doğal su kaynakları 

etrafında kurulmuş ve bu durum günümüze kadar devam 

etmiştir. Karalardaki toplam su miktarı yeryüzündeki suların 

% 2.4’ünü oluşturmaktadır. Ancak yeryüzündeki toplam su 

miktarının % 97.6'sı da denizlerdeki tuzlu sulardır [1]. 

Karalardaki suyun yaklaşık % 10'u kullanılabilir tatlı su 

potansiyelini oluşturduğundan (3-4 milyon km3), bu miktar 

yeryüzündeki toplam su potansiyelinin ancak % 0.3'ü 

kadardır. Dünya üzerinde kısıtlı oranda kullanılabilir su 

bulunmasına rağmen, insanlar yaşamsal ve ekonomik 

gereksinimleri karşılamak adına, suların fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerini değiştirerek “su kirliliği” olarak 

adlandırılan problemi ortaya çıkarmışlardır [2]. Su kirliliği, 

suyun normal durumundan ne kadar uzaklaştığını, halkın 

sağlığı ve çevrenin kirlenmesi üzerindeki etkilerini belirtir. 

Suyu kirleten sebepler arasında bazı patojen bakteriler, 

virüsler, ağır metaller, bazı radyoaktif izotoplar, deterjanlar, 

koli basilleri, fosfor, azot ve sodyum gibi mineral maddelerdir 

[3].  

İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte içme 

ve kullanma amacıyla kullanılacak sular; (a) kaynak suları, (b) 

içme suları, (c) içme-kullanma suları olarak sınıflandırılmıştır. 

Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, 

şişe veya kaplarla tüketime sunulan suların yanı sıra; içme, 

pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar için 

kullanılan sular “insani tüketim amaçlı” sulardır. Yine gıda 

maddelerinin imalatında, işlenmesinde, saklanmasında ve 

pazarlanmasında kullanılan bütün sular insani tüketim amaçlı 

sulardır [4]. “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne göre içme 

ve kullanma sularını (a) fiziksel (pH, iletkenlik, bulanıklık ve 

renk gibi parametrelerin değerleri), (b) kimyasal (nitrit, 

amonyum, demir, mangan, alüminyum ve arsenik gibi türlerin 

konsantrasyonu) ve (c) bakteriyolojik (fekal koliform, toplam 

koliform sayıları)  parametreler bakımından dört sınıfa 

ayırmıştır [5]. İçme sularının metal konsantrasyonları 

bakımından ulusal veya uluslararası standart kuruluşlar 

tarafından belirlenmiş limitlerin altında olması istenir. Metal 

konsantrasyonları belirlenmiş düzeylerin üzerinde olan sular 

uzun süre kullanılınca toplum sağlığı olumsuz yönde etkilenir. 

Zn, Cu, Fe ve Mn gibi bazı metaller insanlar için gerekli ise 

de, yüksek konsantrasyonlarda toksik etki gösterirler. As, Cd 

ve Pb gibi metal ya da metalloidler ise insanlar için toksiktir 

[6].   

Bu çalışma, Kilis il merkezinde içme suyu olarak 

kullanılan şehir şebekesi sularının fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik niteliklerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirildi. Araştırmada, Ağustos 2009 ve Şubat 2010 

tarihlerinde Kilis şehir merkezindeki su dağıtım şebekesinin 

değişik noktalarından seçilmiş ev, halk çeşmeleri, marketler ve 

resmi kurumlardan oluşan 45 noktadan 90 su örneği toplandı. 

Numunelerin toplandığı noktalar, Kilis İl Sağlık 

Müdürlüğünün belirli dönemlerde numune alıp analiz ettiği 

yerlerdir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Cihazlar 

Nitrit, florür ve amonyum tayinleri için Spectroquant® 

NOVA 60 fotometre, demir, mangan, arsenik ve alüminyum 

tayinleri için Lange marka (Dr 5000 Model) Spekrofotometre 

cihazları kullanıldı. Ayrıca pH Metre (Delta OHM, HD2305), 

İletkenlik Ölçer (Delta HD, 2306D), Bulanıklılık Ölçer 

(Hach-Lange, 2100 P), Etüv (Electromac, 420-B), Otoklav 

(Erna, ST20MP-S) ve Komparatör (Orbeco-Hellige) cihazları 

kullanıldı. 

 

Kimyasallar 

Bu çalışmada kullanılan kimyasallar Merck marka olup 

analitik saflıktadır. Su örneklerinden NH4
+, NO2

- F-, Fe3+, 

Al3+, Mn2+ ve As tayinleri için “Cell Test Kitleri” kullanıldı. 

Kullanılan Kitlere ait bazı detaylar Çizelge 2.1’de verilmiştir.  

Su örneklerinin mikrobiyolojik tayini için Besiyer Kağıdı 

(Tergitol TTC sartorius), E.coli ve koliform bakterilerinin 

üreyip gelişmesi için kullanıldı. Cam malzemelerin 

sterilizasyonu için Bunzen Beki kullanıldı. 

 

Örneklerin Toplanması ve Hazırlanması 

Kilis şehir merkezi suyu Seve Barajından sağlanmaktadır. 

Kilis şehir merkezin su dağıtım şebekesinin değişik 

noktalarından seçilmiş ev, halk çeşmeleri, marketler ve resmi 

kurumlardan oluşan kırk beş noktadan Ağustos 2009 ve Şubat 

2010 tarihlerinde toplamda doksan su örneği toplandı. 

Örnekler önceden H2SO4 çözeltisi ile yıkanmış ve saf su ile 

durulanmış plastik kaplara,  musluklar yaklaşık 5 dakika 

akıtıldıktan sonra alındı.  

 

Analitik İşlemler 

Su örneklerinde bazı parametrelerin tayini ile ilgili 

detaylar aşağıda verilmiştir.  

İletkenlik tayini: İletkenlik ölçer cihazın kalibrasyonu 

yapıldıktan sonra, saf su ile yıkanıp kurulandı ve su 

örneklerinin iletkenlik değerleri tayin edildi. 

Bulanıklılık tayini: Bulanıklılık ölçer cihazının 

kalibrasyonu 0.02, 10 ve 1000 NTU'luk standartlar ile yapıldı. 

Cihaz tüpüne 50 ml örnek konulduktan sonra 15-20 s 

bekletildi ve bulanıklık değeri NTU olarak kaydedildi. 

Sertlik tayini: Su örneklerinin sertliği EDTA yöntemi ile 

tayin edildi. Bu amaçla, amonyum/amonyum klorür tamponu, 

standart CaCO3 çözeltisi ve indikator olarak mordan black 11 

kullanıldı.  

Serbest klor tayini: Serbest klor seviyeleri komparatör 

cihazı kullanılarak tayin edildi. Bunun için 10 ml su örneği 

komparatör tüpüne alındı ve üzerine 2-3 damla orthotolidin 

çözeltisi eklenip çalkalandı. Daha sonra örnek komparatör 

cihazına yerleştirildi ve renk skalasına göre serbest klorun 

konsantrasyonu mg/L olarak tayin edildi. 

Amonyum azotu (NH4-N), NO2
- F-, Fe3+, Al3+, Mn2+, As 

ve Cl2’ın tayinleri için üretici firmaların “Cell Test Kitleri” ve 

önerdikleri örnek hazırlama yöntemleri kullanıldı. Bu amaçla 

NH4
+, NO2

- F-, Fe3+, Al3+, Mn2+ ve As analitleri için sırasıyla; 

5, 5, 5, 10, 50, 10 ve 60 mL su örnekleri alındı. Önerilen oran 

ve şartlarda “Cell Test Kitleri” ilave edildikten sonra 

fotometre ya da spektrofotometre ile tayinler yapıldı. Tayin 

yöntemlerine ait diğer bazı detaylar Çizelge 2.1’de verilmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Kilis şehir merkezinde su dağıtım şebekesinin değişik 

noktalarından seçilmiş ev, halk çeşmeleri, marketler ve resmi 

kurumlardan olmak üzere kırk beş noktadan toplamda doksan 

su örneği Ağustos 2009 ve Şubat 2010 tarihlerinde toplandı. 

Örnekler fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri 

bakımından incelendi. 

 

Suyun Fiziksel Özellikleri 

Bilgin [7] Niğde il merkezi şehir şebekesinin farklı 

noktalarından aldığı su örneklerinde elektriksel iletkenlik, 

bulanıklık ve sertlik değerlerini sırasıyla 210–260 (nS/cm), 

0.02–0.21 NTU ve 12.3–16.8 Fs aralıklarında rapor etti. Can 
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[8] Balıkesir ve çevresinde içme amaçlı kullanılan kullanılan 

çeşme ve kuyu sularınının pH, bulanıklılık ve toplam sertlik 

değerlerini sırasıyla, 7.51–8.39, 0.28–1.62 NTU ve 8.21–12.0 

Fs aralıklarında tayin etti. Yalçın ve ark [9] Konya il merkezi 

şehir şebeke suyunnun değişik noktalarından aldığı örneklerin 

pH ve sertlik değerlerini sırasıyla 6.95–8.48 ve 18–50 Fs 

aralıklarında rapor etti. Esen [10] Samsun il merkezi şehir 

şebekesinin farklı noktalarından aldığı su örneklerinde pH ve 

sertlik değerlerini sırasıyla 7.10–8.55 ve 17–72.5 Fs arasında 

tespit etti. Kanca [11] Trabzon içme sularında pH, bulanıklık 

ve sertlik değerlerini sırasıyla, 7.33–8.50, 2–800 NTU ve 9.0–

16.6 Fs aralıklarında rapor etti. Kahraman [12] Konya şehir 

şebekesi sularının pH, bulanıklık ve sertlik ortalama 

değerlerini sırasıyla 7.20, 0.20 NTU ve 30.5 Fs, içme ve 

kullanma amaçlı kuyu sularında ise aynı parametreleri 

sırasıyla 7.24, 0.27 NTU ve 32.4 Fs olarak rapor etti. Yıldız 

[13] Şanlıurfa içme suyu depolarından aldığı örneklerin pH 

değeri ve sertlik derecesini sırasıyla 6.5–8.8 ve 17.5–22.5 Fs 

olarak tespit etti. Ağaoğlu ve ark [14] Van merkez, Gevaş, 

Gürpınar ve Edremit ilçelerinde bulunan kaynaklardan 30 

içme amaçlı su örneğinin ortalama pH değeri ve toplam sertlik 

derecesini sırasıyla 7.45 ve 17.7 Fs olarak tayin ettiler. 

Kilis şehir merkezi değişik 45 noktasından toplanan içme 

suyu örneklerinin Ağustos 2009 ve Şubat 2010 pH, iletkenlik 

ve bulanıklık değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. Her iki ayın 

ortalama pH değerleri TSE, EC, WHO ve EPA’nın içme 

amaçlı sular için önerdiği aralıklarda olduğu tespit edildi. 

Keza bütün örneklerin bulanıklık değerleri standartların 

önerdiği aralıklarda tayin edildi. Ağustos ve Şubat aylarının 

ortalama iletkenlik değerleri TSE’nin içme amaçlı sular için 

izin verdiği üst limit değerin altında iken, EC’nin önerdiği üst 

limit değerini (<400) az da olsa aştığı saptandı. İki aya ait 

ortalama bulanıklılık değerleri TSE, EC, WHO ve EPA’ın 

[15-18] içme amaçlı sular için izin verebildiği üst limit 

değerlerinin altında tayin edildi (Çizelge 3.1). Ayrıca su 

örneklerinin renk ve koku bakımından normal olduğu 

saptandı.  

 

Çizelge 3.1. Kilis merkez belediye şebekesinin değişik 

noktalarından toplanan su örneklerinde bazı fiziksel parametre 

değerleri ve içme sularında bu parametreler için kalite 

standartlarının izin verebildiği sınır değerleri (parantez içinde 

ortalama değerler verilmiştir) 

 pH 
İletkenlik 

(nS/cm) 

Bulanıklık 

(NTU) 

Ağustos 2009 7.2-8.0 (7.5) 430- 517 (488) 0.19-0.9 (0.69) 

Şubat 2010 7.5-8.0 (7.7) 336-596 (436) 0.11-0.9 (0.61) 

TSE-266 [15] 6.5-8.5 2500 1 

98/83/EC  [16] 6.5-8.5 <400 1 

WHO  [17] - - 5 

EPA  [18] 6.5-8.5 - 1 

 

Suyun Kimyasal Özellikleri 

Ağaoğlu ve ark [14] Van merkez, Gevaş, Gürpınar ve 

Edremit ilçelerinde bulunan kaynaklardan 30 içme amaçlı su 

örneğinin tümünde amonyum ve demir seviyelerinin tayin 

yönteminin gözlenebilme sınırının altında olduğunu rapor 

ederken, örneklerin % 20’sinde nitrit tayin edebilmişlerdir. 

Esen [10] Samsun merkez şehir şebekesinden aldığı örneklerin 

nitrit ve florür konsantrasyon aralıklarını sırasıyla 0.02-0.88 ve 

0.01-1.1 mg/L olarak tayin etmiştir. Kanca [11] Trabzon’un 

arıtılmış durumdaki içme sularında 0.40-0.90 mg/L arasında 

serbest klor tayin etti. Büyükyörük [19] Ankara Bölgesi 

Askeri birliklerdeki kuyu ve çeşme sularında sırasıyla 0.00-0.1 

ve 0.00-0.0.013 mg/L seviyelerinde nitrit rapor etti. Ağaoğlu 

ve ark [20] Van merkez ve bazı ilçelerden topladıkları 

kuyu,dere, kaynak, çeşme, musluk ve depolardan topladıkları 

366 su örneğinden florür konsantrasyonlarını tayin ettiler. 

Araştırmacılar Van merkez ve ilçelerinden alınan içme suyu 

örneklerinde ortalama florür konsantrasyonunu 1.5 mg/L’nin 

altında olduğunu tespit ederken, bazı kuyu suyu örneklerinde 

standartların üzerinde olduğunu rapor ettiler. Bilgin [7] Niğde 

ili içme suyu şebekesi örneklerinin amonyum ve nitrit 

ortalama konsantrasyonlarının TSE içme suyu standardına 

uygun olduğunu rapor etti. Yılmaz ve Ekici [21] Van merkez 

ve ciharındaki içme suyu örneklerinde arsenik seviyelerini 

spektrofotometrik yöntem olarak 0.4-14.2 (ort. 5.03) ng/ml 

aralığında tayin etti.  

İçme sularında bazı türler için ulusal ve uluslararası 

standartların izin verdiği konsantrasyon değerleri ve Ağustos 

2009 ve Şubat 2010'da Kilis şehir suyu şebekesinden toplanan 

sulardan analiz edilen element ya da iyonların 

konsantrasyonları (mg/L) Çizelge 3.2’de verilmiştir.  

Su örneklerinin Ağustos ve Şubat ayları sertlik 

ortalamaları sırasıyla 21.6 ve 22.8 Fs olarak tayin edilmiştir. 

Bu değerlere göre Kilis şehir şebeke suyu hafif sert sular 

sınıfına (22-32 mg/L CaCO3) [22] girmektedir. Su 

örneklerinin Ağustos ayı serbest klor konsantrasyon aralığı 

0.4-1.0 mg/L, Şubat ayı için ise 0.3-0.9 mg/L olarak tayin 

edildi. Ağustos ayında serbest klor konsantrasyonunun Şubat 

ayına göre yüksek olmasının nedeni, Ağustos ayında 

sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak şebekeye daha fazla klor 

ilave edilmesidir. Çoğu su örneğinde tayin edilen serbest klor 

seviyelerinin TSE-266’nın belirlediği insani tüketim amaçlı 

sular hakkındaki yönetmelikte izin verilen maksimum değer 

olan 0.5 mg/L'den yüksek olduğu tespit edildi. Oysa EC, 

WHO ve EPA’nın bu amaçla önerdiği bir limit değer 

bulunamadı.  

Su örneklerinin Ağustos ayı amonyum azotu 

konsantrasyon aralığı 0.1-0.36 mg/L, Şubat ayı için 0.02-0.36 

mg/L olarak tayin edildi. İki ayın değerleri arasında önemli bir 

fark yoktur. Bütün örneklerde tayin edilen amonyum azotu 

seviyeleri TSE, EC ve WHO’ nün içme amaçlı sular için izin 

verebildiği konsantrasyon değerlerinin altında olduğu 

saptandı. Ağustos ayı nitrit konsantrasyonu aralığı 0.02-0.45 

mg/L, Şubat ayı için ise 0.02-0.34 mg/L arasında değiştiği 

tayin edildi. Bu konsantrasyon değerleri TSE, EC ve EPA’nın 

içme amaçlı sular için izin verebildiği konsantrasyon 

değerlerinin altında olduğu tespit edildi. Ağustos ayında 

toplanan su örneklerinin florür konsantrasyon aralığı 0.16-0.39 

mg/L, Şubat için ise 0.15-0.27 mg/L arasında değiştiği tespit 

edildi. Florür için bu değerler Çizelge 3.2’de verilen ulusal ve 

uluslararası standart değerlerinin alındadır. 

Ağustos ve Şubat aylarında toplanan su örneklerindeki 

Fe3+ konsantrasyon aralıkları sırasıyla <0.003–0.29 ve 

<0.003–0.24 mg/L olarak tayin edildi. Bu konsantrasyon 

değerleri TSE, EC, WHO ve EPA’nın içme amaçlı sular için 

izin verebildiği konsantrasyon değerlerinin altındadır. Su 

örneklerinin Ağustos ve Şubat ayları Al3+ konsantrasyon 

aralıkları sırasıyla <0.008–0.05 ve <0.008-0.06 mg/L olarak 

tayin edildi. Bu konsantrasyon değerleri, ulusal ve uluslararası 

standart değerlerinin (0.2 mg/L) altında olduğu tespit edildi. 

Sırasıyla, Ağustos ve Şubat ayları Mn2+ konsantrasyonu 

aralıkları <0.006–0.058 ve <0.006–0.06 mg/L olarak tayin 

edildi. Mangan tayini yapılan 90 tane su örneğinden sadece 2 

tanesinde mangan seviyesi çok az oranda izin verilebilen üst 

limitlerin üzerinde tespit edildi (Çizelge 3.2). 
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Suyun Mikrobiyolojik Özellikleri 

Çalık [23] Diyarbakır kent merkezindeki içme suyu 

şebekesinin depolarına giriş ve çıkışlarında topladığı su 

örneklerindeki serbest klor seviyeleri ile mikroorganizmaların 

üremeleri arasındaki ilişkiyi inceledi. 0.2 mg/L üzerinde 

serbest klor bulunduran depolarda, şehir şebekesinin 

girişindeki örneklere göre daha yüksek koliform üremesi tespit 

etti. Araştırmacı, depolarda mikroorganizmaların yüksek klor 

konsantrasyonuna karşı biyofilm oluşturarak üremelerine 

devam ettiğini rapor etti. Ağaoğlu ve ark [14] Van merkez ve 

bazı ilçelerinde bulunan 15 kaynaktan topladıkları 30 su 

örneğinin mikrobiyolojik incelemelerini yaptılar. Örneklerde 

genel mikroorganizma sayısını 0–9.4x104 mL cinsinden (ort. 

2.7xl03±0,02) aralığında belirleyip, bu kaynak sularının % 

33.3'ünde koliform grubu mikroorganizma tespit ettiler. 

Özaslan [24] Adana şehir şebekesi içme suyundan mevsimsel 

olarak toplanan örneklerin mikrobiyoloji olarak içilebilirliğini 

araştırdı; Adana şehir şebekesi suyunda E. Coli’ye tespit 

edilemezken, halkın ortak kullandığı çeşmelerde 

Pseudomonas sp, Klebsiella pneumonia ve Shigella sp. gibi 

bakteriler tespit etti. 

Bu çalışmada Kilis şehir şebekesinin değişik kırkbeş 

noktasından toplanan su örneklerinin bazı mikrobiyolojik 

özellikleri incelendi; Ağustos 2009’da alınan su örneklerinin 

koliform bakteri değerlerinin 0–80 adet (ort. 2.53), Şubat 

2010’da alınan örneklerde ise bu bakteriye rastlanılmadı. 

Araştırmada incelenen 90 su örneğinden sadece 2 tanesinde 

koliform bakterisi tespit edildi. Bu örnekler muhtemelen 

depolardan kirlenmiştir. Su örneklerinin Ağustos 2009 

Escherichia coli bakteri değeri 0–6 adet (ort. 0.2) aralığında 

iken, Şubat 2010 örneklerinde Escherichia coli bakterisine 

rastlanmadı.  

 Çizelge 3.2.  Kilis merkez belediye şebekesinin değişik noktalarından toplanan su örneklerinde tayin edilen bazı kimyasal 

parametrelerin konsantrasyonları ve bu tür sular için kalite standartlarının belirlediği sınır konsantrasyon (mg/L) değerleri                    

 
*CaCO3 mg/L; **Bütün su örneklerinde arsenik konsantrasyonu <0.005 mg/L olarak tespit edildi. 

 

 

SONUÇLAR  
 

Ağustos 2009 ve Şubat 2010'da Kilis şehir suyu 

şebekesinin aktığı değişik noktalardan toplanan sulardan 

analiz edilen bazı fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 

parametrelerin tayini yapıldı ve aşağıdaki sonuçlar yapıldı;   

İncelenen doksan su örneğinin tamamının pH, iletkenlik 

ve bulanıklık değerleri TSE, WHO ve EPA gibi ulusal ve 

uluslar arası standartlara uyduğu tespit edildi (Çizelge 3.1).  

Bütün örneklerin sertlik değerleri WHO'nün üst limit 

değerinin (500 mg/L CaCO3) oldukça altında olduğu tayin 

edildi. Fransız, Alman ve İngiliz sertlik dereceleri referans 

alındığında, Kilis şehir suları “hafif sert sular” sınıfına 

girmektedir. Bazı örneklerde serbest klor konsantrasyonlarının 

TSE standartlarının üzerinde olduğu, ancak örneklerin 

hepsinde serbest klor konsantrasyonunun WHO’ nün üst limit 

değeri olan 5 mg/L'nin oldukça altında olduğu tespit edildi 

(Çizelge 3.2).  

Ağustos 2009 ve Şubat 2010'da Kilis şehir suyu 

şebekesinden toplanan sulardan analiz edilen amonyum azotu, 

nitrit ve florür ortalama konsantrasyonlarının TSE–266, EC, 

WHO ve EPA’nın içme suları için izin verdiği üst limit 

konsantrasyon değerlerinin altında olduğu tayin edildi 

(Çizelge 3.2). 

Tayin edilen bütün su örneklerindeki Al3+, Mn2+ ve As 

konsantrasyonları TSE, EC, WHO ve EPA’nın içme suları için 

belirlediği üst limitlerin oldukça altında olduğu tayin edildi. 

Yine doksan su örneğinin yirmi beş tanesinde Fe3+ 

konsantrasyonu TSE'nin içme suları için belirlediği üst 

konsantrasyon değerinin üzerinde ise de bütün örneklerdeki 

Fe3+ konsantrasyonları EPA ve WHO’ nün üst limitlerini 

aşmadığı tespit edildi (Çizelge 3.2). 

Ulusal ve uluslar arası standartlara göre Kilis şehir 

suyunun değişik noktalarından toplanan doksan çeşme suyu 

örneğinin kimyasal ve fiziksel bakımdan içilebilir özellikte 

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3.2). Beş örnekte 

bakteriyolojik kirlenme tayin edildi.   

 Tayin edilen fiziksel ve kimyasal bazı türlerin değerleri, 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde tayin edilen aynı türlerin 

değerleriyle uyuşmakta olduğu tespit edildi. 
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